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PROGRAM DE MONITORIZARE OPERATIONALA  A CALITĂŢII APEI POTABILE  

DISTRIBUITA CONSUMATORILOR DIN ARIA DE OPERARE AL OPERATORULUI REGIONAL 

GOSPODARIE COMUNALA SA SF. GHEORGHE- JUD COVASNA 

PENTRU  ANUL 2024 

 

 

CERINTA LEGALA:  Ordonanta nr 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman 

  HG nr 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile 

Parametru 

 
Valori 

admise 

 
UM 

 
CONSUMATORI   

Nr.probe/an 
 

CMA Ordonanta 7/2023 si  
HG 971/2023 

Sf. 
Gheorghe 

Tg 
Secuiesc 

Covasna 
Int. 

Buzaului 
Ghidfalau Bodoc Zalan-

Olteni 
Valea 

Crisului 
Catalina Ghelinta 

E.coli 0  nr/100ml 31 10 16 7 3 2 2 3 2 3 

Enterococi  0  nr/100ml 31 10 16 7 3 2 2 3 2 3 

Bacterii coliforme 0  nr/100ml 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Nr.colonii la 220 C fma Fara 
modific. 
anormale 

36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Nr.colonii la 370 C fma 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Clostridium 
perfringens 

0  nr/100ml 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

Turbiditate 5 UNT 31 10 16 7 3 2 2 3 2 3 

ph 6.5/9.5 Unit pH 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Conductivitate 2500 µS/cm 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Oxidabilitate 5 mg/l 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Amoniu 0.5 mg/l 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Nitrati 50 mg/l 31 10 16 7 3 2 2 3 2 3 

 

 

 

 



 

 

Parametru 

 
Valori 

admise 

 
UM 

 
CONSUMATORI   

Nr.probe/an 
 

CMA Ordonanta 7/2023 si  
HG 971/2023 

Sf. 
Gheorghe 

Tg 
Secuiesc 

Covasna 
Int. 

Buzaului 
Ghidfalau Bodoc Zalan-

Olteni 
Valea 

Crisului 
Catalina Ghelinta 

Nitriti 0.5 mg/l 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Fe 0.2 mg/l 36 12 2 2 3 2 2 3 2 3 

Clor rezidual liber 0.1/0.5 mg/l 31 10 16 7 3 2 2 3 2 3 

Culoare  fma Fara 
modific. 
anormale 

36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Gust fma 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Miros fma 36 12 18 9 3 2 2 3 2 3 

Duritate totala >5 Gr germ 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Aluminiu 200 µg/l 3 2 18 2 1 1 1 1 1 1 

Cloruri 250 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Sulfat 250 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Carbon organic 
total 

fma  3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Sodiu 200 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Mangan 50 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Acrilamida 0.1 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Arsen 10 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Benzen 1 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Benzo(a)piren 0.01 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Bisfenol A 2.5 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Bor 1.5 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Bromati 10 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Cadmiu 5 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Clorat 0.25 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Clorit 0.25 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Acizi haloacetici 60 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Crom total 25 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Cupru 2 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Cianuri totale 50 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

1,2 dicloretan 3 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Epiclorhidrina 0.1 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Fluoruri 1.5 mg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Plumb 5 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Mercur 1 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Microcisteina-LR 1 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Nichel 20 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Pesticide 0.1 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 



 

 

Parametru 

 
Valori 

admise 

 
UM 

 
CONSUMATORI   

Nr.probe/an 
 

CMA Ordonanta 7/2023 si  
HG 971/2023 

Sf. 
Gheorghe 

Tg 
Secuiesc 

Covasna 
Int. 

Buzaului 
Ghidfalau Bodoc Zalan-

Olteni 
Valea 

Crisului 
Catalina Ghelinta 

Pesticide total 0.5 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

PFAS total 0.5 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Hidrocarburi 
aromatice 
policiclice 

0.1 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Seleniu 20 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Stibiu(Antimoniu) 10 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Tetracloretena si 
tricloretena 

10 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Trihalometani 
total 

100 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Clorura de vinil 0.5 µg/l 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

17-beta –estradiol 1 ng/l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nonilfenol  300 ng/l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alfa global 0.1 Bq/l 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Beta global 0.1 Bq/l 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 

Parametru 

 
Valori 

admise 

 
UM 

 
REZERVOARE   

Nr.probe minime /an 
 

 
  Sf. 

Gheorghe 
Rez 5 buc 

Tg 
Secuiesc 
Rez 3 buc 

Covasna 
 

Rez 5 buc 

Int. 
Buzaului 
Rez 3 buc 

Ghidfalau 
 

Rez 2 buc 

Bodoc 
 

Rez 1 buc 

Zalan-
Olteni 

Rez 1 buc 

Valea 
Crisului 

Rez 1 buc 

Catalina 
 

Rez 1 buc 

Ghelinta 
 

Rez 1 buc 

E.coli 0  nr/100ml 2x5 2x3 2x5 2x3 2x2 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 

Enterococi  0  nr/100ml 2x5 2x3 2x5 2x3 2x2 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 

Bacterii coliforme 0  nr/100ml 2x5 2x3 2x5 2x3 2x2 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 

Nr.colonii la 220 C fma Fara 
modific. 
anormale 

2x5 2x3 2x5 2x3 2x2 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 

Clor rez. liber 0.1/0.5 mg/l 2x5 2x3 2x5 2x3 2x2 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 

Turbiditate 5 UNT 2x5 2x3 2x5 2x3 2x2 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 

 
 


